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FRIK Termostat kullamm kilavuzu T602

Set : Sogutma tipi termostat igin inilecek min. sicaklik degert.

Termostat Termometre' ye besleme gerilimi uygulandigmda ekrana td2 gelir. Busembol
yaklasik olarak 3s sonra soner ve ekra olctilen oda sicakligi gelir.

‘Set ayar butonu.
:Defrost butoru

-azaltma butonu
-arttirma butonu

SET AYART :

A :Set butonuna bir kere basilir. Ekrana SP gelir, muayyen bir stire sonra SP kaybolur
veyerine ayarlanmig olan en son deger gelir.

B :Attma azaltma butonlan ile istenilen deger elde edilir. Ayarlanan deger
bir stire sonra yanip sonmeye baslar, daha sonra normal derece ekrana gelir.

DEFROST ON/OFF :

Detrost butonu ~ 4s basili tutulursa cihaz defrost durumunda 1se defrosttan ¢ikar veya
normal galigmada 1se defrosta geger. Cihazin defrostta oldugu 1.2 led2imin yanmast ile
ve eger secildi 1se dEF semboliiile gosterir.(Ayrmtis: parametre ayar notlarnda).

EVAPOROTOR SENSORU :

Cihaz normal ¢aligmasmda sogutulacak odann sicakhig i (S1 senséri) gosterir. Kullanic
evaporotor sicakligimi(S2 sensort) azaltma ( ¢ ) butonuna basarak gorebilir,

Lil:2 1.3
L1 ledi kompresor gikis rolesmin on oldugunu gésterir

L2 ledi defrost ¢ikis roles min on oldugunu g dsterir
L3 led: fan ¢ikas rolesumn on oldugunu gosterir

* Voltmetre * Ampermetre * Programli Sayict * Programsiz Sayia * Takometre

*Zaman Rolesi * Termometre *Is1 Kontrolii * Solid State Relay * Digital Timer
* Frekansmetre * Optik Switch * Endiiktif Switch * Kapasitif Switch









